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[bookmark: _Hlk172195549]Інфармацыя аб няшчасных выпадках ад дзеяння электрычнага току з насельніцтвам, якія адбыліся 
за 6 месяцаў 2024 года ў Рэспубліцы Беларусь
	Апісанне няшчаснага выпадку
	Прычына няшчаснага выпадку

	У трансфарматарнай падстанцыі (ТП) арганізацыі быў знойдзены мужчына без прыкмет жыцця. Аператыўна-выязной брыгадай былі выяўленыя сляды разборкі трансфарматара, вентыляцыйныя рашоткі на будынку ТП адсутнічалі, ўваходныя дзверы ў будынак ТП былі не зачыненыя на замыкалую прыладу.
	Супрацьпраўныя дзеянні пацярпелага, пранікненне ў электрапамяшчэнне неэлектротехнического персаналу.

	Мужчына ў стане алкагольнага ап'янення, босы, перарэзаў электрычны провад, які знаходзіцца пад напругай, пасатыжамі з неізаляванымі дзяржальнямі і быў траўмаваны электрычным токам смяротна.
	Парушэнне правілаў эксплуатацыі электраўстановак.

	Жанчына займалася гаспадарчымі справамі на тэрыторыі прыватнага дома і быў знойдзены без прыкмет жыцця ў двары каля адыходнай ямы, пры гэтым пад целам загінулай знаходзіўся электрычны помпа для адпампоўкі вадкасці, падлучаны да электрасеткі. Помпа меў механічнае пашкоджанне шнура сеткавага кабеля.
	Парушэнне правілаў эксплуатацыі бытавога электрапрыбора.

	Мужчына, знаходзячыся на лесвіцы, рабіў работы па рамонце франтона жылога дома пасля пажару. Пры тушэнні пажару дом быў адключаны ад электрычнай сеткі аўтаматычным выключальнікам, усталяваным у шафе ўліку. Мужчына сам уключыў аўтаматычны выключальнік і падаў напружанне на ўвод жылога дома для падлучэння электраінструмента, пасля чаго закрануў рукой аголеных жыў кабеля, пракладзенага па франтону дома, і быў уражаны электрычным токам смяротна. Пашкоджанне ізаляцыі кабеля адбылося ў выніку пажару.
	Парушэнне правілаў эксплуатацыі электраўстановак.

	Жанчына вывешвала бялізну пасля мыцця на металічны дрот, які быў нацягнуты ад жылога дома да гаспадарчай пабудовы. Правады, па якіх ажыццяўлялася электразабеспячэнне гаспадарчай пабудовы ад жылога дома, мелі пашкоджанні і былі замацаваны на металічны дрот, які выкарыстоўваецца для развешвання бялізны. У момант дотыку да провада, на якім з'явілася напружанне праз пашкоджаныя правады электразабеспячэння, жанчына атрымала смяротную электратраўму.
	Парушэнне правілаў эксплуатацыі электраўстановак.

	Мужчына забраўся на апору раз'яднальніка камплектнай трансфарматарнай падстанцыі і трапіў пад напружанне ў выніку чаго атрымаў смяротную электратраўму.
	Парушэнне правілаў аховы электрычных сетак.

	Мужчына накіроўваўся да месца рыбнай лоўлі па пясчаным насыпе з паднятым уверх раскладзеным вудзільнам. Праходзячы пад паветранай лініяй электраперадачы 10 кВ, трапіў пад напружанне.
	Парушэнне правілаў аховы электрычных сетак.

	Мужчына праклаў да свайго ложка самаробны Падаўжальнік, у які падключыў самаробную настольную лямпу, драты якой у месцы падлучэння выключальніка былі неізаляваныя. Пры павароце на бок мужчына паклаў далонь левай рукі на аголеныя драты самаробнай настольнай лямпы, якія знаходзіліся пад напругай, у выніку трапіў пад дзеянне электрычнага току, якое працягвалася да моманту адключэння апаратаў абароны, устаноўленых у доме. Мужчына атрымаў электратраўму.
	Парушэнне правілаў эксплуатацыі электраўстановак.

	Мужчына пры лоўлі рыбы сярод кустоў у забалочанай нізіне пры закідзе вуды наблізіў яе на недапушчальную адлегласць да паветранай лініі электраперадачы 110кВ і атрымаў апёкі. Мужчына памёр.
	Парушэнне правілаў аховы электрычных сетак.
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